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	1. Studiu de caz  nr. 27
Responsabil Tehnic cu Execuția
Rețele electrice
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
electrice NTE 007/08/00 precizați 6 dintre principalele condiţii tehnice care trebuie
avute în vedere la proiectarea branşamentelor electrice.
Răspuns:
Principalele condiţii tehnice care trebuie avute în vedere la proiectarea
branşamentelor electrice subterane sunt următoarele:
a) traseul cablurilor se alege, de regulă, astfel încât să se realizeze legătura cea
mai scurtă, în concordanţă cu reţeaua existentă de cabluri; totodată se are în vedere
asigurarea accesului la cabluri pentru lucrări ulterioare de reparaţii şi eventualele
înlocuiri de cabluri;
b) razele de curbură ale cablurilor trebuie să aibă valorile minime exprimate prin
diametrul exterior al cablului;
c) la pozarea cablurilor pentru branşamente alături de alte cabluri electrice trebuie
să fie respectate distanţele prescrise de reglementările în vigoare;
d) la pozarea cablurilor în paralel cu conducte subterane electrice trebuie să
fie respectate distanţele minime în plan orizontal;
e) la intrarea în clădiri se poate reduce adâncimea de pozare, pe porţiuni scurte
(sub 5m).
f) la subtraversarea drumurilor şi la intrarea în clădiri, cablurile vor fi protejate în
tuburi de PVC; tuburile trebuie să aibă un diametru interior egal 1,5 x diametrul
exterior al cablului.
 


	2. g) la pozarea  cablurilor în apropiere de clădiri, pomi, şine de tramvai, se vor
respecta distanţele minime indicate în reglementările în vigoare.
h) subtraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de
branşament într-un tub de protecţie din PVC, a cărei lungime va depăşi cu 1m
limita bordurii;
i) la intersecţia unui cablu de branşament cu reţelele de cabluri, se va avea în
vedere păstrarea unei distanţe de protecţie pe verticală. De regulă, cablul de
branşament va supratraversa cablul cât tensiune mai mare, cu condiţia menţinerii
adâncimilor de pozare.
j) intersecţia cablurilor de branşament cu reţeaua de conducte subterane se
realizează prin respectarea următoarelor distanţe pe verticală:
- h = 250 mm faţă de conducte de apă şi canalizare;
- h = 500 mm faţă de conducte cu fluide combustibile şi conducte de termoficare.
Distanţa de protecţie se poate reduce la 25 mm cu următoarele condiţii:
- protejarea cablului în zona intersecţiei şi câte 500mm de o parte şi de alta a
acesteia, în cazul conductelor cu fluide combustibile;
- întărirea izolaţiei termice la conductele de termoficare în zona intersecţiei piua
câte 1m de o parte şi de alta a acesteia.
La intersecţia cu conducte pozate la adâncimi mai mari de 1 m, cablul de
branşament va supratraversa conductele.
k) la pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii reţelelor electrice aeriene, se va
prevedea introducerea cablurilor în tub de protecţie pe o porţiune de 2m
deasupra solului pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice; tubul de
protecţie poate fi din PVC sau metalic.
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