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	1. Studiu de caz  nr. 31
Responsabil Tehnic cu Execuția
Rețele electrice
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
electrice NTE 007/08/00 care sunt situațiile la care în mod special se prevăd
conductoare din cupru?
Răspuns:
Art.28. (1) Cablurile de energie se prevăd cu conductoare de aluminiu sau cupru; în
mod special se prevăd conductoare din cupru în următoarele situaţii:
a) la circuitele care alimentează receptoarele de importanţă deosebită (de exemplu:
instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, consumatorii de siguranţă, cum ar fi
circuitele vitale de curent alternativ din centralele electrice sau receptoarele de
curent continuu cu funcţie de protecţie tehnologică, absorbind curenţi de durată
mai mari de 10A etc.), atunci când secţiunea conductoarelor (din aluminiu) ar
rezulta mai mică de 10mm2;
b) la circuitele care alimentează receptoarele în medii cu pericol de explozie, în
cazurile indicate în prescripţiile de proiectare specifice acestor medii;
c) la încăperi sau spaţii exterioare cu mediu corosiv, în cazurile în care stabilitatea
chimică a aluminiului nu este corespunzătoare şi numai dacă instalaţiile nu pot fi
realizate în execuţie etanşă la agenţii corosivi respectivi;
d) în instalaţiile de protecţie prin legare la pământ sau la nul, în cazurile
menţionate în standardele specifice acestor instalaţii.
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