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	1. Studiu de caz  nr. 33
Responsabil Tehnic cu Execuția
Rețele electrice
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
electrice NTE 007/08/00 cum se realizează alegerea şi verificarea secţiunii
conductoarelor?
Răspuns:
VI.2.3. Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor
Art.29. Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se determină ca cea mai
mare secţiune (tehnică sau economică) rezultată în urma efectuării calculelor
de dimensionare şi verificare a următoarelor criterii: curentul maxim de durată,
solicitarea termică la scurtcircuit, căderea de tensiune, secţiunea economică.
1. Alegerea secţiunii tehnice (st) în funcţie de curentul maxim de durată se face în
conformitate cu indicaţiile fabricantului de cabluri, în funcţie de materialul
conductorului şi al izolaţiei, regimul de sarcină, modul de pozare, condiţiile de
răcire etc.
2. Secţiunea tehnică (st) a conductoarelor cablurilor se verifică la solicitări termice
datorate curenţilor de scurtcircuit, potrivit prevederilor instrucţiunilor PE 103.
3. Secţiunea tehnică (st) a conductoarelor cablurilor se verifică la căderea de
tensiune de la punctul de racord şi până la ultimul receptor. Relaţiile de calcul
pentru determinarea căderilor de tensiune sunt indicate în Anexa 2.
4. Secţiunea economică (sec) este secţiunea conductoarelor pentru care se
realizează un regim optim economic, corespunzător unor cheltuieli totale minime
(constituite din cheltuieli de investiţii şi cheltuieli de exploatare datorate, în
principal, pierderilor de energie) pentru linia respectivă, într-o perioadă de
funcţionare dată.
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