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	1. Studiu de caz  nr. 36
Responsabil Tehnic cu Execuția
Rețele electrice
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
electrice NTE 007/08/00 care sunt condiţiile privind comportarea la foc a
cablurilor?
Răspuns:
VI. 4.1. Condiţii privind comportarea la foc
Art.35. Condiţiile privind comportarea la foc a cablurilor electrice utilizate la
realizarea obiectivelor se recomandă să fie cele prevăzute în SR EN 60332
(standard pe părţi), SR EN 50266 (standard pe părţi) şi CEI 60331 (standard pe
părţi).
1. În interiorul construcţiilor se utilizează, de regulă, cabluri cu întârziere la
propagarea flăcării. Cablurile cu întârziere la propagarea flăcării, dar care pozate în
mănunchi nu îndeplinesc condiţia cerută de SR EN 50266 (standard pe părţi), pot fi
folosite în interiorul încăperilor de cabluri, a nivelurilor închise (numai în tuneluri,
subsoluri, poduri), a nivelurilor deschise de cabluri, precum şi în subsoluri
tehnologice, cu condiţia realizării de separări transversale, pentru limitarea
propagării focului pe fluxurile de cabluri (conform Art. 66).
În cazuri excepţionale, justificate, se admite folosirea de cabluri fără întârziere la
propagarea flăcării, cu condiţia tratării corespunzătoare a învelişului exterior (de
exemplu: acoperirea cu vopsea care măreşte rezistenţa la foc, acoperirea cu nisip
sau cu alte materiale adecvate a cablurilor în canale).
Cablurile care trebuie să asigure funcţionarea temporară a unor instalaţii în condiţii
de foc vor fi alese din categoria „rezistente la foc”.
2. În construcţiile deschise de cabluri se vor utiliza cabluri cu întârziere la
propagarea flăcării, fără realizarea separărilor transversale definite la Art. 66.
 


	2. 3. În cazul  pozării în pământ sau în apă, nu se impun condiţii speciale în ceea ce
priveşte propagarea flăcării sau rezistenţa la foc a cablurilor.
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