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	1. Studiu de caz  nr. 39
Responsabil Tehnic cu Execuția
Rețele electrice
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
electrice NTE 007/08/00 care sunt regulile de pozare în pământ a cablurilor?
Răspuns:
VII.3.2. Reguli de pozare în pământ
Art.60. Cablurile se pozează în pământ în conformitate cu prevederile Art. 18 ÷ 20,
Art. 43, Art. 53 ÷ 54 şi Art. 59, cu următoarele precizări:
1. Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa 10cm
fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare
şi/sau plăci avertizoare) şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat
toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).
Se admite acoperirea cablurilor din şanţ cu pământ prelucrat (selecţionat din stratul
superficial al taluzului, astfel încât granulaţia să nu depăşească 30 mm, fără pietre,
bolovani sau alte corpuri străine) şi compactat prin burare până ne obţine o grosime
de 10 – 15 cm şi o suprafaţă netedă şi fără fisuri; stratul de deasupra dispozitivului
avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare.
Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situaţii:
a) în situaţiile în care este necesară o protecţie mecanică suplimentară (vezi Art.
33); b) în cazul profilelor de şanţuri cu cabluri etajate (între straturile de cabluri);
c)deasupra manşoanelor.
Se evită pozarea cablurilor în straturi suprapuse (etajate) atât din cauza
influenţelor termice defavorabile, cât şi a unei intervenţii ulterioare dificile la
cablurile inferioare. Se admite adoptarea acestui mod de pozare pe bază de
 


	2. justificare tehnico-economica (inclusiv  calculul termic), atunci când soluţia rezultă
ca favorabilă faţa de cea de pozare într-un singur strat.
Între cablurile cu tensiuni diferite sau între cablurile de medie tensiune (de aceeaşi
tensiune) pozate în acelaşi şanţ la distanţe între ele de până la 10 cm (a se vedea
Tabelul 4), se montează distanţoare (de exemplu, din mase plastice din cauciuc)
amplasate pe traseu la intervale care să asigure distanţele minim prescrise între
cabluri.
2. În oraşe şi în zone locuite, reţelele de cabluri trebuie pozate, de regulă, pe
partea necarosabilă a străzilor (sub trotuare) sau în anumite condiţii, în zonele verzi
din cartierele de locuinţe.
Cablurile pozate pe partea carosabilă a străzilor trebuie să aibă o protecţie
mecanică corespunzătoare.
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