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	1. Studiu de caz  nr. 41
Responsabil Tehnic cu Execuția
Rețele electrice
Conform Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
electrice NTE 007/08/00 care sunt tipurile de iluminat pentru încăperile de cabluri?
Răspuns:
Art.71. Încăperile de cabluri sunt prevăzute cu:
a) iluminat normal de lucru,
b) iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului, pentru intervenţii şi pentru
evacuare.
Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se prevede în camerele de
comandă, staţii electrice, cabine de relee, grup Diesel şi alte încăperi cu receptoare,
în care se află construcţii speciale de cabluri.
Iluminatul de siguranţă pentru intervenţie se prevede în locurile în care sunt
montate vane, robinete şi dispozitive de comandă şi control ale unor instalaţii sau
utilaje care trebuie acţionate în caz de incendiu în gospodăria de cabluri.
Iluminatul de siguranţă de evacuare asigură iluminatul punctelor de acces şi
evacuare în cazul stingerii accidentale a iluminatului normal.
În cazul galeriilor (tunelurilor) şi puţurilor de cabluri, cu excepţia celor din
centralele hidroelectrice subterane, se admite ca în locul iluminatului de siguranţă
de evacuare să se utilizeze lămpi portative cu acumulator.
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