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	1. Studiu de caz  6
Responsabil Tehnic cu Execuția
Instalații electrice
Întrebare:
Simbolizati si explicati clasele de protectie ale echipamentelor electrice
Răspuns:
Clasa 0 (fara marcaj): echipament la care izolatia de baza constituie masura tehnica
de protectie de baza (la atingerea directa) si nu are prevederi pentru protectia în caz
de defect (atingere indirecta). Masurile de protectie în caz de defect trebuie
prevazute de proiectant.
Clasa I : echipament la care izolatia de baza constituie masura tehnica
de protectie de baza (la atingere directa) si conectarea la o legatura de
echipotentializare constituie masura tehnica pentru protectie în caz de defect
(atingere indirecta).
Clasa II : echipamentul la care izolatia de baza constituie masura tehnica
de protectie de baza (la atingere directa) si izolatia suplimentara constituie masura
tehnica de protectie în caz de defect (atingere indirecta) sau echipamentul la care
izolatia întarita constituie masura tehnica de protectie de baza (la atingere directa)
si masura tehnica de protectie în caz de defect (atingere indirecta) .
Clasa III : echipamentul la care utilizarea tensiunilor TFJP si tFJS
constituie protectie de baza (la atingere directa) si nu sunt necesare prevederi
pentru protectie în caz de defect (atingere indirecta) .
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